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Höga byggnader är ännu ovanliga i Finland men allt fler har börjat byggas spe-
ciellt i huvudstadsregionen. Eftersom de ännu är så ovanliga i Finland så finns 
det ännu inte så bra kunskap om vilka problem som kan vara förknippade med 
dem och hur man skall planera dem på rätt sätt. Detta examensarbete tar upp 
vilka problem som uppstår och kan användas som en modell då man planerar 
liknande byggnader. I höga byggnader uppstår vissa problem med ventilationen 
på grund av skorstenseffekten. Skorstenseffekten är ett fenomen som uppstår i 
höga byggnader då utomhustemperaturen är kallare än inomhustemperaturen. 
Skorstenseffekten ger upphov till att luften börjar röra sig uppåt i byggnaden 
p.g.a. tryckskillnader. I höga byggnader där man har både till- och frånluft anses 
skorstenseffekten vara negativ eftersom den ändrar på våningarnas luftflöden 
och fläktarnas energiförbrukning. I detta examensarbete har man undersökt hur 
skorstenseffekten påverkar ett ventilationssystem i ett 13 våningar högt bo-
stadshus. För att räkna ut hur mycket luftflödena förändras i de olika våningarna 
har man använt en formel där man tar i beaktande skorstenseffektens tryckskill-
nad och ventilationskanalens totaltryck. Som resultat erhölls att tilluftsflödet 
ökar i den översta våningen och sjunker i den nedersta våningen. I frånluftska-
nalen blir det tvärtom, så att frånluftsflödet minskar i den översta våningen och 
ökar i den nedersta våningen. Man undersökte också hur mycket fläktarnas 
energiförbrukning förändras då skorstenseffekten påverkar systemet. Resultatet 
blev att tilluftsfläkten måste arbeta mera och frånluftsfläkten mindre men ef-
tersom tilluftsfläkten arbetar lika mycket mera som frånluftsfläkten mindre så blir 
aggregatets energiförbrukning ändå den samma året runt. 
 
Nyckelord: Ventilation, Skorstenseffekt, Högt hus, SFP-tal 
 
Sidantal: 54 + 17 
Språk: Svenska 







Degree Programme:  Distribuerade energisystem 
 
Identification number: 6542 
Author: Mathias Sandberg 
Title: Planering av ventilation i höga hus med skorstenseffekt 
 
Supervisor (Arcada): M. Sc Kim Skön 
 
Commissioned by: Oy PQR Consult AB 





High rise buildings are still rare in Finland but more and more are being built es-
pecially in the capital region. Because they still are so rare in Finland, there isn’t 
enough information of the problems that occur in them and how to design them 
correctly. This thesis takes up the problems that occurs and can be used as a 
model when planning similar projects. In high rise buildings some problems occur 
with the ventilation due to stack effect. Stack effect is a phenomenon that occurs 
in high rise buildings when the outside air is colder that the inside air. The stack 
effect causes the air to move upwards in the building due to pressure differences. 
In high rise buildings with mechanical supply and exhaust air the stack effect is 
considered negative because it changes the floors airflows and the fans’ energy 
consumption. In this thesis I have studied how the stack effect affect a ventila-
tions system in a 13-story building. To calculate how much the airflows changes 
in the different floors I have been using a formula that takes the stack effects 
pressure difference and the ventilation ducts total pressure in consideration. The 
result I got was the supply airflow increases in the top floor and reduces in the 
bottom floor. In the exhaust duct the exhaust airflow reduces in the top floor and 
increases in the bottom floor. I also studied how much the fans energy consump-
tion change due to the stack effect. The result was that the supply fan works 
more and the exhaust fan works less but because the supply fan works as much 
more than the exhaust fan less the ventilation unit’s energy consumption stays 
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D2 Finlands byggbestämmelsesamling för byggnaders inom-
husklimat och ventilation. Föreskrifter och anvisningar 2012 
MagiCAD Ett CAD Planeringsprogram för VVS-system.  
 
CAD  Computer-Aided Design, ett digitalt ritprogram.  
 
Schakt  En lodrät öppning I en byggnad där t.ex. ventilationskanaler 
















Höga hus är ännu ovanliga i Finland men de senaste åren så har allt flera höga 
hus börjat synas speciellt i huvudstadsregionen. För tillfället så byggs det två 
stycken 12 vånings bostadshus i Böle och i Fiskehamnen byggs det också två 
stycken skyskrapor där den ena kommer att bli Finlands högsta bostadshus och 
är nästan 132 meter högt. /9, 10/ 
 
I höga hus uppstår vissa problem med ventilationen på grund av skorstensef-
fekten som man kommer att gå mera in på i detta examensarbete. I Finland är 
planering av ventilation i höga hus ännu så nytt och det finns inte riktigt regler 
eller handböcker för hur man egentligen skall göra det. 
 
I detta arbete behandlas problem med ventilationen i höga hus och olika venti-
lationslösningar jämförs med varandra. Vidare undersöks hur skorstenseffekten 
påverkar luftflöden och fläktars energiförbrukning våningsvis.  
Syftet med detta slutarbete är att få en liten inblick i hur man skall planera venti-











2 VENTILATION I HÖGA BOSTADSHUS 
Ventilationens uppgift är att upprätthålla ett hälsosamt och trivsamt  inomhuskli-
mat i byggnaden. Ventilationen ser till att avlägsna orenheter som förekommer i 
inomhusluften som t.ex. fukt och koldioxid.  
Vid planering av ventilation används vissa riktvärden för att upprätthålla ett gott 
inomhusklimat: 
 inomhustemperaturens skall allmänt vara 21 °C 
 temperaturen skall inte överstiga 25 °C  
 koldioxidhalten skall hållas under 2160 mg/m3 (1200 ppm) 
 inneluftens fukthalt skall inte vara skadligt hög långa tider 
 ljudnivåerna skall inte vara för höga 
Vid dimensionering av luftflöden i bostadshus så brukar man i första hand utgå 
ifrån personantalet men ifall man inte har tillräckligt med information om det så 
kan man dimensionera enligt bostadens area. Då man dimensionerar enligt per-
sonanatalet i byggnaden så används uteluftsflödet 6 dm3/s per person och då 
man dimensionerar enligt arean så används uteluftsflödet 0,35 (dm3/s)/m2. 
Dessa värden är minimiuteluftsflöden enligt D2.   
Ventilationen skall kunna styras så att det forcerade luftflödet är minst 30 % 
större än det dimensionerade flödet. När ingen vistas i byggnaden så kan luftflö-
det minskas med högst 60 % av det dimensionerade luftflödet. 
Tilluften skall filtreras med luftfilterklassen F7 som motsvarar att den separerar 
minst 80 % av partiklar med storleken 1,0 µm under dess livslängd.  
I bostadshus så skall det komma in tilluft i alla rums vistelsezoner utan att det 
blir drag och därför så befinner sig tilluftsdonen i sovrummen och vardagsrum-
met. Ifall det finns en bastu i bostaden så skall det också finnas ett tilluftsdon 
där. Tilluftsdonen skall vara riktade så att luften kommer åt hela vistelsezonen.  
Frånluftsdonen i bostadshus måste finnas i åtminstone kök, badrum, wc och 
klädrum/förråd. Förorenad luft från dessa utrymmen får inte strömma in tillbaka 
till vistelsezonerna.  
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Den godtagbara avvikelsen dimensionerade luftflöden systemvis är ±10 %. I av-
vikelsen så räknas även mätfelen med. /1/ 
 




2.1 Olika ventilationssystem i höga byggnader 
När man skall planera ventilation i höga byggnader så är det många saker som 
man måste tänka på för att få systemet att fungera på bästa möjliga sätt. Saker 
som man skall tänka då man planerar ventilation i höga byggnader: 
 kostnad 
 husets uppbyggnad och arkitektur 
 ventilationskrav i byggnaden 
 ljudkrav 
 energianvändning 
 service och åtkomst 
 brandsäkerhet 
 servicekostnader 
Det finns många olika lösningar för att planera ventilationen men ofta så är det 
en eller flera av de ovan nämnda sakerna som medför att man måste planera 
ventilationen på ett visst sätt.  
När man börjar planera en hög byggnad så skall man så snabbt som möjligt 
komma överens om vilket ventilationssystem man kommer att välja eftersom 
det krävs så mycket utrymme för det. Det är viktigt att hela planeringsteamet vet 
om vilket system som skall planeras eftersom det påverkar byggnadens arkitek-
tur och hållfasthet.  
En ventilationslösning är att man har ett centralt aggregatrum, oftast på översta 
våningen, som förser hela byggnaden med luft. Denna lösning är vanlig i hög-
hus med färre än 20 våningar.  
En liknande lösning är att man delar upp bygganden i mindre delar så att t.ex. 
ett aggregat betjänar de översta våningarna och ett annat betjänar de nedersta 
våningarna. Det kan finnas flera aggregatrum i byggnaden beroende på hur hög 




Den andra lösningen som används mycket i skyskrapor är att man har ett ag-
gregatrum per våning där varje aggregat sköter om sin egen våning 
Den tredje lösningen är att varje bostad har ett eget aggregat, och denna lös-
ning som också används i höga bostadshus används även mycket i radhus och 
mindre höghus. /2 s. 37-42/ 
2.2 Centrerad ventilation 
Man kan ha ett eller flera centrala aggregatrum i byggnaden beroende på hur 
hög den är men principen är ändå densamma. Det kan också byggas på olika 
sätt beroende på hur byggnaden ser ut och vad det är för byggnad. Detta sy-
stem byggs så att till- och frånluftskanalerna sprider ut sig horisontellt till alla vå-
ningar via ventilationsschakt (figur 1). 
 




Tilluftskanalen delar sig till alla utrymmen och sprider luften enligt behovet. 
Frånluftskanalen suger åt sig den förbrukade luften och för den tillbaka till ag-
gregatrummet. Ofta så tar man till vara frånluftens värme via en värmeväxlare i 
aggregatet för att minska tilluftens uppvärmningskostnader.  
 Ifall byggnaden har en stor våningsyta så brukar man sprida ut kanalerna längs 
aggregatrummet så att alla bostäder eller utrymmen som finns nedanför får en 
egen stigarkanal som kan justeras till det önskade flödet. Denna lösning gör att 
det är ganska enkelt att ställa in luftflödena till alla stigare eftersom alla huvud-
reglerspjäll befinner sig på samma ställe. Denna lösning kräver också ganska 
mycket utrymme eftersom alla kanaler skall spridas ut längs rummet. 
En annan lösning är att man bara har en stor luftkanal som går ner någonstans i 
byggnaden och så delar den sig i varje våning. Denna lösning används t.ex. i 
byggnader som har en relativt liten våningsyta. Med den här lösningen så ställer 
man in luftflödena i kanalen våningsvis med reglerspjäll som befinner sig i varje 













2.3 Våningscentrerad ventilation 
Det finns också många olika varianter av våningscentrerad ventilation men den 
bygger på att det finns ett skilt aggregat per våning (figur 2). Aggregatet place-
ras ofta vid en yttervägg så att aggregatet lätt får in uteluft och kan avlägsna 
den förbrukade luften. Fördelen med att ha ett skilt aggregat per våning är att 
det är lätt att ställa in luftflödena jämfört med att ha ett centralt aggregat. Men 
denna lösning tar också mycket utrymme eftersom aggregatet behöver ett eget 
rum i varje våning. Oftast går ventilationskanalerna i korridorerna till alla bostä-
der och därför måste man bygga ett undertak i varje korridor så att kanalerna 
inte blir synliga. /2, s.43-60/ 
 
 





2.4 Bostadscentrerad ventilation 
Bostadscentrerad ventilation är ett system där varje bostad har ett eget litet 
ventilationsaggregat. Denna lösning är ganska vanlig i mindre hus som radhus 
och mindre höghus men har också använts i höga hus. Aggregaten är utrustade 
med en egen värmeväxlare och placeras oftast i WC:n eller klädrummet. Detta 
betyder att varje lägenhet skall ha en egen utelufts- och avluftsventil. Uteluften 
tas vanligtvis in från väggen medan avluften förs upp till vattentaket.  
 
I höga hus kan denna lösning vara lite problematisk eftersom det finns så 
många bostäder där varje bostad skall ha sina egna utelufts- och avluftsventiler. 
Enligt D2 så finns det regler för hur långt ifrån varandra utelufts- och avluftsven-
tiler måste vara (figur 3). En lösning är att leda upp alla avluftskanaler till vatten-
taket och ta in uteluften från bostädernas väggar för att få tillräckligt med av-
stånd mellan dessa. Men denna lösning är inte den bästa i höga hus eftersom 
det blir jätte långa avluftskanaler. En annan lösning som kanske lämpar sig 
bättre i höga hus är att ta in uteluften från ena sidan av huset och leda ut avluf-
ten till andra sidan huset, då blir avståndet mellan ute- och avluften tillräckligt 
stort och då blir avluftskanalerna inte lika långa. /3, s. 465-468/ 
 
 
Figur 3.  Avståndet mellan utelufts- och avluftsöppningarna. /1/ 
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2.5 Jämförelse av ventilationslösningarna 
Det finns många för- och nackdelar med de olika lösningarna men de kan vari-
era från projekt till projekt eftersom alla ventilationssystem är byggda på sitt 
eget sätt. Denna jämförelse är därför bara riktgivande.  
Centrerad ventilation    
Fördelar     Nackdelar
 all teknik på samma ställe 
 energieffektivt 
 ljudtekniskt bra 
 lättåtkomligt  
 små servicekostnader 
 behöver en extra våning  
 komplexa kanalsystem  
 måste beakta skorstenseffek-
ten 
 svårt att balansera systemet
 
Våningscentrerad ventilation 
Fördelar  Nackdelar 
 lätt att balansera systemet 
 behöver inte ta skorstensef-
fekten i beaktande 
 Ljudtekniskt dålig 
 Behöver skilda utelufts – och 
avluftsventiler 
 brandsäkert 
 enkla kanalsystem 











Fördelar  Nackdelar 
 lätt att balansera systemet 
 behöver inte ta skorstensef-
fekten i beaktan 
 höga servicekostnader 
 behöver skilda utelufts – och 
avluftsventiler 
 brandsäkert 
 enkla kanalsystem 
  

















3 FLÖDESTEKNIK OCH FLÄKTAR 
Det finns många saker som skall beaktas då man planerar ventilationskanaler 
och här är de viktigaste: 
 energieffektivt och lätt justerbart 
 lufttätt 
 ljudtekniskt stabilt  
 flödestekniskt stabilt 
 skall fungera med olika luftflöden 
 brandsäkert 
 lätt att använda (service, lättåtkomligt) 
 estetiskt 
Det kan också vara bra att planera ventilationskanalerna så att det lätt går att 
bygga om byggnaden utan att behöva byta ut hela ventilationssystemet. Man 
skall reservera gott med utrymme för ventilationskanalerna redan i början av 
planeringen så att det finns utrymme för isolering och montering. Ifall det inte 
finns tillräckligt med utrymme så kan det lätt gå så att det inte går att byggas en-
ligt planeringen, vilket ofta leder till högre tryckfall och därigenom högre energi-
kostnader.  
Ventilationskanalerna och aggregatets tryckfall definierar ventilationssystemets 
energieffektivitet och därför skall kanalerna planeras med låga tryckfall och låga 
hastigheter. När luftflödet har låga hastigheter så är det också lätt att hålla ljud-
nivån inom de tillåtna gränserna och lätt att justera luftmängderna. /4, s. 87-88,  
5. s. 115/ 
Det totala trycket i en ventilationskanal är ganska svårt att räkna ut för hand ef-
tersom det baserar sig på så många olika faktorer, men det finns formler som 
man kan använda sig av och komma ganska nära det verkliga tryckfallet. Oftast 
så brukar man nuförtiden räkna ut kanalens totaltryck med hjälp av något pro-
gram som t.ex. MagiCAD.  
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Kanalens totala tryckfall baserar sig på friktionstryckfallet i kanalerna och en-
gångsmotstånden i de olika kanaldelarna. 
Det som inverkar på friktionstryckfallet: 
 luftens hastighet 
 luftens viskositet 
 kanalens storlek och form 
 kanalens längd 
 luftens densitet 
Det som inverkar på engångsmotstånden: 
 luftens hastighet 
 kanalens formändring, tvärsnittsarea och geometri 
 engångsmotståndens antal 
 luftens densitet 
 
Luftens hastighet i kanalen kan räknas ut med hjälp av luftens volym- eller 







  [1] 
där            
𝒗  =luftens hastighet [m/s] 
𝒒𝒗 =luftens volymström [m
3/s] 
𝒒𝒎 =luftens massaström [kg/s] 
𝝆 =luftens densitet [kg/m3] 
𝑨 =kanalens tvärsnittsarea [m2] 
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3.1 Friktionstryckfall och engångstryckfall 
När luften flöds igenom kanalerna så bildas det ett friktionstryckfall som är bero-
ende av hur grov kanalens yta är, hur stor kanalens tvärsnittsarea är och hur 
hög hastighet luften har. Oftast använder man plåtkanaler i ventilationssystem 
och de har en ganska slät yta på insidan så de har ett ganska lågt grovhetstal.  
 
När man planerar ventilationskanalernas storlek så brukar man använda ett dia-
gram där man vet luftflödet och friktionstryckfallet (figur 4). Vanligtvis så brukar 
man inte gå över 1,0 Pa/m. /4, s.88-89/ 
 
 
Figur 4. Diagram för dimensionering av kanalens storlek där x-axeln är luftflödet och y-
axeln tryckfallet i kanalen. /11, s.52/ 
 
 
De totala tryckförlusterna kan beräknas med formeln:   
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   ∆𝒑𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕
 




 = Kanalens totala tryckförlust [Pa]      
∆𝒑𝝀= friktionstryckfallet på en kanaldel [Pa]     
𝜟𝒑𝜻= engångsmotståndstryckfallet vid en kanaldel [Pa] 
 
Formeln kan ännu delas upp i mindre delar där man får att 
∆𝒑𝝀 =  
𝝀𝑳
𝒅
𝟎, 𝟓𝝆𝒗𝟐  [3] 
𝜟𝒑𝜻 = 𝜻𝟎, 𝟓𝝆𝒗
𝟐  [4] 
  
där           
𝝀 = friktionsmotståndskoefficient [-] 
𝑳 = kanaldelens längd [m] 
d = kanaldelens innerdiameter [m] 
𝜻 = formändringens engångsmotståndstal [-] 
 
För att kunna tillämpa denna formel så skall flödet vara turbulent och friktions-
motståndsflödet skall vara konstant.  
Alla kanaldelar och formändringar som t.ex. t-stycken, reglerspjäll och vinklar 
har ett eget engångsmotståndstryckfall. Engångsmotståndstalen är koefficienter 
och saknar därför enheter. Kanaldelarnas tryckfall kan räknas ut med formeln 














3.2 Statiskt, dynamiskt och totalt tryck i till- och frånluftskanaler 
Det finns två tryckkomponenter som verkar i en ventilationskanal: 
 det statiska trycket som antingen är ett över- eller undertryck i kanalen 
 det dynamiska trycket som bildas då luften rör sig i kanalen  
Det statiska trycket är det absoluta omgivningens tryckskillnad och verkar med 
samma kraft åt alla håll. Det dynamiska trycket verkar bara åt ett håll, alltså åt 
samma håll som luftens flödesriktning i kanalen.    
  
I ett förlustfritt flöde så kan man använda Bernoullis ekvation där man får att det 
totala trycket är summan av det statiska och dynamiska trycket och kan räknas 
ut med formeln: 
𝒑𝒕𝒐𝒕 = 𝒑𝒔𝒕 + 𝒑𝒅𝒚𝒏    [5] 
I verkligheten så finns det dessutom tryckförluster i kanalerna som orsakas av 
friktion och engångstryckfall så det verkliga totaltrycket kan räknas ut med for-
meln: 
 
𝒑𝒕𝒐𝒕 − 𝜟𝒑𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 = 𝒑𝒔𝒕 + 𝒑𝒅𝒚𝒏  [6] 
där 
𝒑𝒕𝒐𝒕 = kanalens totala tryck [Pa] 
𝒑𝒔𝒕 = kanalens statiska tryck [Pa] 







Det dynamiska trycket kan räknas ut med formeln: 
𝜟𝒑𝒅𝒚𝒏 = 𝟎, 𝟓𝝆𝒗




  [7] 
𝜟𝒑𝒅𝒚𝒏~𝒒𝒗
𝟐    [8] 
 
I figur 6 ser man en överblick på hur det statiska trycket, dynamiska trycket och 
tryckförlusterna ser ut i en till- och frånluftskanal. I tilluftskanalen så är det totala 
trycket positivt medan det är negativt i frånluftskanalen. Det totala trycket är 
mindre i frånluftskanalen eftersom det statiska trycket är negativt och det bety-
der alltså att det finns ett undertryck i kanalen som hjälper till att suga in luften. I 
tilluftskanalen är det statiska trycket positivt som betyder att det finns ett över-













3.3 SFP-tal  
SFP-talet (Specific Fan Power) är ett tal som beskriver elenergieffekten i ett 
ventilationssystem. Det finns många olika SFP-tal som tar i beaktande olika sa-
ker i ventilationssystemet. Då man mäter hela ventilationssystemets specifika 
eleffekt så tar man i beaktande hela ventilationssystemets eleffekt, alltså alla 
fläktar, pumpar och hjälputrustning som använder ström. Då räknar man ihop 
alla fläktars och utrustningars eleffekt och delar det på hela ventilationsaggrega-
tets dimensioneringsluftflöde, alltså det större luftflödet av till- eller frånluften. 




   [9] 
där 
𝑺𝑭𝑷  = ventilationssystemets specifika eleffekt [kW/(m3/s)] 
𝑷𝑬 = fläktens effektbehov inkl. reglerutrustning [kW] 
𝒒𝒗 𝒎𝒂𝒙 = det dimensionerade luftflödet [m
3/s] 
 
Då man räknar ut fläktens SFP-tal så  tar man fläkten inklusive fläktens reglerut-
rustnings eleffekt och delar det på den behandlade luften som har gått genom 










   [10] 
 
där 
𝑺𝑭𝑷𝑭𝑨𝑵 = fläktens specifika eleffekt [kW/(m
3/s)] 
𝑷𝑬 = fläktens effektbehov inkl. reglerutrustning [kW] 
𝒒𝒗 = fläktens luftflöde [m
3/s] 








  [11] 
 
När man dimensionerar ventilationskanaler så är det viktigt att försöka ha så 
låga tryck som möjligt för att minska energiförbrukningen. Då man har ett sy-
stem med höga tryckfall så måste fläkten arbeta mycket hårdare för att få ut 


















3.4 Affinitetslagar för fläktar 
Dessa formler visar ett samband mellan fläktens varvtal, luftflöde, tryck och ef-
fekt.  
Med formel 12 så kan man se att luftflödet är direkt proportionellt mot fläktens 








  [12] 
där 
𝒒 = luftflödet [m3/s] 
𝒏 = varvtal [1/min] 












𝒑 = tryck [Pa] 
Med formel 14 kan man se att då fläktens varvtal fördubblas så ökar fläktens ef-









  [14] 
där 




Skorstenseffekt eller ”stack effect” som det heter på engelska är ett fenomen 
som förekommer i höga byggnader. Skorstenseffekten uppstår då det är stor 
temperaturskillnad mellan utomhus- och inomhusluften och det leder till att luf-
ten börjar röra sig uppåt och då bildas det en tryckskillnad i byggnaden. Orsa-
ken till fenomenet är att det finns en densitetsskillnad mellan den kalla täta luf-
ten utanför byggnaden och den varma tunna luften innanför byggnaden. Det be-
tyder att luften söker sig in i byggnaden i den lägsta våningen och rör sig uppåt 
till den översta våningen där den försöker ta sig ut ur byggnaden. Den termiska 
tryckskillnaden som sker är direkt proportionell mot hur hög byggnaden är och 
hur stor temperaturskillnaden är innanför och utanför byggnaden. Vinden har 
också en ganska stor inverkan på hur stor skorstenseffekten blir men är ganska 
svår att ta hänsyn till i beräkningarna.  
Skorstenseffekten kan också vara motsatt så att det finns en kraft som för luften 
neråt istället för uppåt. För att det skall ske så skall utomhusluften vara varmare 
än inomhusluften men i Finland så händer det ytterst sällan eftersom utomhus-
luften nästan aldrig når så höga temperaturer att det skulle ske en tillräckligt 
stor temperaturskillnad. Skortenseffekten ger upphov till ett undertryck nere och 
ett övertryck uppe i byggnaden men någonstans i mitten av  
byggnaden så finns det en så kallad neutral trycknivå (NPL) där trycket är lika-
dant på båda sidorna av bygganden så att luften varken vill komma in eller fara 
ut. I praktiken är det nästan omöjligt att räkna ut den verkliga skorstenseffekten 
och att veta exakt var den neutrala trycknivån befinner sig. 
Figur 7 är en skiss på hur luften rör sig i byggnaden beroende om det är kallt el-
ler varmt utomhus. Bilden visar också att ju längre ifrån den neutrala trycknivån 




Figur 7. Tryckskillnader i höga hus med skorstenseffekt. /2, s. 22/ 
Luften rör sig uppåt i byggnaden via olika schakt, trapphus och andra öpp-




)𝝆𝒔𝒈𝒉  [15] 
 
där  
𝜟𝒑 = tryckskillnaden i schaktet [Pa] 
𝑻𝒊 = inneluftens absoluta temperatur [K] 
𝐓𝐮 = uteluftens absoluta temperatur [K] 
𝝆𝒔 = inneluftens densitet [kg/m
3] 
𝒈 = normalaccelerationen vid fritt fall = 9,81 m/s2  
𝒉 = schaktets höjd [m] 
 
Formeln anger den maximala tryckskillnadspotential som kan uppstå i ett schakt  
men i verkligheten är den mindre eftersom det finns så många faktorer  som ar-
betar emot denna kraft som t.ex. hur tät byggnaden är och byggnadens arkitek-
tur. Denna formel kan tillämpas i ventilationskanalerna då man vill veta hur stor 
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inverkan skorstenseffekten har vid en viss temperaturskillnad. Faktorer som in-
verkar på skorstenseffektens storlek: 
 den termiska tryckskillnaden  
 ventilationskanalens trycknivå 
 ventilationskanalens täthet 
 byggnadens ytterväggs täthet 
 byggnadens innerväggars, golvens och dörrarnas täthet 
Grafen i figur 8 är räknad med formel 9 och visar den högsta möjliga tryckskill-
naden som kan uppstå på grund av skorstenseffekten som funktion av schakt-




Figur 8. Tryckskillnaden i ett schakt på grund av skorstenseffekten. 
Då temperaturskillnaden är 47 grader (-26 grader ute och +21 grader inne) så 
bildas det en tryckskillnad på ungefär 15-20 Pa i ett 3-våningshus, 40-45 Pa i ett 




Luftflödesändringen i ventilationskanalen som orsakas av tryckskillnaden kan 






)𝟐     [16] 




𝒒𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒓  [17] 
 
Skorstensenseffekten anses vara positiv i byggnader med självdragsventilation 
eller maskinell frånluft eftersom kraften delvis eller helt bidrar till att luften rör sig 
i byggnaden. I byggnader med maskinell till- och frånluft anses skorstenseffek-
ten vara negativ eftersom det förändrar luftflödena i byggnaden. Den tillåtna luft-
flödesavvikelsen inom ett system är ±10 % enligt D2 vilket betyder att ventilat-
ionen skall klara av att hålla nästan samma luftflöden oberoende av om det är 














Projektet som man tänker använda som botten för den här undersökning är ett 
kvarter i Vanda som ännu är i planeringsskedet. Kvarteret befinner sig vid 
Kivistö station och består av 3 byggnader med en gemensam innergård och en 
parkeringshall nedanför. I kvarteret finns det 327 stycken bostäder och 5 
stycken affärsutrymmen på första våningen i byggnad 1. 
Byggnad 1 är ett 12-vånings hus med en total area på 16 982 m2.  
Byggnad 2 är ett 5-våningshus med en total area på 3 112 m2 
Byggnad 3 är ett 6-våningshus med en total area på 7 956 m2 
Byggnad 1 är indelad i två i delar, Graniitti och Zirkoni, där de båda delarna har 
sina egna VVS-system. Eftersom detta hus är så stort så tänker man begränsa 
detta slutarbete till bara ett aggregat som befinner sig i Graniitti i byggnad 1.  
5.1 Ventilationsaggregatet 
Man tänker fördjupa sig i ett av de stora aggregaten i Graniitti som betjänar hälf-
ten av Graniittis bostäder. Aggregatet har namnet G-G309TK01PK01    (figur 9) 
och det är också detta namn som man kommer att använda i detta slutarbete. 
En provkörning har gjorts med aggregatet redan i ett tidigt skede av planeringen 
för att få en uppskattning om aggregatets värden. Värdena är därför inte helt ex-
akta utan är planerade med lite sämre värden än vad det i verkligheten kommer 
att vara. Genom att planera med lite sämre värden så kan man skydda sig som 
planerare. Ifall ventilationssystemet är byggt på ett sätt som orsakar lite mera 






Figur 9. Bild av ventilationsaggregatet G-G309TK01PK01. 
 
Enligt aggregatets körning så har den fått värden som visas i figur 10. 
 




Aggregatet har värdena 2,5 m3/s tilluft och 2,5 m3/s frånluft. Kanaltrycket har 
lagts till 350 Pa vilket är ganska högt men det säkerställer att det planerade ka-
nalsystemet inte skall överstiga det värdet. Med dessa värden så har företaget 
Systemair räknat ut att aggregatet får ett SFP-tal på 1,74 KW/(m3/s) då aggre-
gatet körs för fullt med rena filter. Ett medelvärde av aggregatets SFP-tal har 
räknats ut till 1,34 KW/(m3/s) med rena filter eftersom aggregatet inte körs med 
full effekt hela tiden. Ett annat SFP-tal har också räknats ut med smutsiga filter 
eller s.k. dimensioneringsfilter för att få ett mera realistiskt SFP-värde. Då ag-
gregatet kör med full effekt med dimensionerings filter så får aggregatet ett 
SFP-värde på 1,89 KW/(m3/s). Medelvärdet med smutsiga filter blir då 1,48 
KW/(m3/s). 
Filtren brukar bytas ut 1 eller 2 gånger om året och det är bara i början som filt-
ret är rent och sedan blir det smutsigare med tiden. Ju smutsigare filtret är så 
desto högre blir tryckfallet och desto högre blir också fläktens energiförbrukning 
så det lönar sig att byta ut filtren med jämna mellanrum.  
På aggregatets tilluftssida så har det  använts filterklassen F7 där tryckfallet är 
32 Pa då filtret är rent och dimensioneringstryckfallet på filtret är 91 Pa. På från-
luftssidan används ett filter med klassen M5 där tryckfallet är 28 Pa då filtret är 
rent och dimensioneringstryckfallet är 74 Pa.  
På tilluftssidan är det totala tryckfallet 541 Pa då filtret är rent och där filtret står 
för 32 Pa. Då kan man räkna ut att filtret bara utgör 6 % av det totala tryckfallet. 
Med det dimensionerade filtret så blir det totala tryckfallet 600 Pa och då utgör 
filtret redan 15 % som är ganska mycket.  
På frånluftssidan är det totala tryckfallet 578 Pa då filtret är rent och där filtret 
står för 28 Pa, då utgör filtret 5 % av det totala tryckfallet. Med det dimension-
erade filtret så blir det totala tryckfallet 624 Pa och då utgör filtret 12 %.  
Man kan räkna ut hur mycket mer effekt fläkten tar då man har ett rent och ett 






































Där man får att 𝑷𝟏 blir 2,42 KW 




















Där man får att 𝑷𝟏 blir 2,35 KW 







Figur 11 är ett funktionsschema för aggregatet G-G309TK01PK01. Tryck-
mätarna PE10 och PE30 mäter hela tiden hur stort kanalens totaltryck är. 
Tryckmätarna ser till att kanalens totaltrycket hela tiden är den samma som 
man har ställt in. Totaltrycket i kanalen ändrar hela tiden eftersom luftflödena i 
kanalerna ändrar hela tiden. Tryckmätarna är kopplade till ”mittaus”och ”säätö” 
som är kopplade till aggregatets fläktar. Då kanalens totaltryck ändrar så ger 
tryckmätarna en signal till fläkten att ändra på flödet tills totaltrycket är den 
samma som det inställda värdet.  
På detta sätt så ser aggregatet till att luftflödena hålls ganska samma året runt 










Ventilationsaggregatet G-G309TK01PK01 befinner sig i (13:e Våningen) i bygg-
nad 1 i delen Graniitti. 
 
I figur 12 ser man hur kanalsystemet är planerat i ventilationsrummet på          
13: våningen. Kanalerna delar sig från aggregatet till alla schakt där kanalerna 





Figur 12. Kanalsystemet på 13: våningen.  
 
Kanalsystemet är indelat i 4 delar: frisk luft, tilluft, frånluft och avluft. Frisk luft är 
den del som tar in ny luft till aggregatet där den behandlas, och tilluften är den 
luft som har behandlats i aggregatet och delar sig till alla byggnadens delar. 
Frånluft är den smutsiga luften som tas ut ur rummen och förs tillbaka till aggre-
gatet och avluft är den smutsiga luften som avlägsnas från aggregatet.   
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Aggregatet G-G309TK01PK01:s kanalsystem delar sig längs taket i översta vå-
ningen. Kanalerna delar sig till 12 stycken schakt där de går ner ända till andra 
våningen. Schakt befinner sig i varje lägenhet som finns nedanför så att kana-
lerna går in till alla rum. Alla bostäder som finns nedanför har i alla fall två 
stycken schakt där det ena befinner sig vid badrummet och det andra bredvid 
köket. Med detta system så får man in kanalerna till alla bostäder. Kanalerna är 
planerade så att hela bostadens tilluft och badrummets frånluft kommer från det 
ena schaktet, medan kökets frånluft (spiskåpan) kommer från det andra.  
I figur 13 ser man hur ventilationskanalerna ser ut i 12:e våningen där man kan 
se att kanalerna kommer ner till varje bostad via ett eget schakt.  
Våningarna är nästan identiska i våningarna 2-10 medan våningarna 11 och 12 
har lite mindre våningsyta. Ventilationssystemet är uppbyggt på samma sätt i 
våningarna 2 -10 medan det blir lite annorlunda i våningarna 11 och 12.  
Kanalsystemet är uppbyggt så att det går ner dubbla stigarkanaler i samma 
schakt. Den första stigaren betjänar våningarna 7-12 medan den andra betjänar 





Figur 13. Ventilationssystemet på 12:e våningen. 
I figur 14 ser man hur kanalsystemet är uppbyggt i ett schakt. I schaktet finns 
det två stycken frånluftskanaler och två stycken tilluftskanaler där det ena kana-





Figur 14. Skiss över kanalsystemet i ett schakt 
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6 SKORSTENSEFFEKTENS INVERKAN I STIGARKANALERNA 
Man har balanserat hela aggregatet G-G309TK01PK01:s kanalsystem m.h.a. 
MagiCAD. Programmet balanserar kanalens totaltryck med den information 
som man har gett. (figur 15) 
 
Figur 15. Balanseringens inställningar.  
 
Som metod har man matat in att programmet skall balansera till minsta möjliga 
tryck och att tryckskillnaden på donen och reglerspjällen inte får gå under 20 
Pa. 
MagiCAD balanserar kanalerna utan att ta i beaktande något utanför kanalen. 
Det betyder att programmet inte tar i beaktande skorstenseffekten vid balanse-
ringen. 
Som resultat så fick man ut aggregatets totala kanaltryck på både till- och från-
luftssidan. MagiCAD räknade också ut hur många pascal det skall vara för varje 
reglerspjäll och don för att få de önskade luftflödena i alla bostäder.  
Eftersom MagiCAD inte tar i beaktande skorstenseffekten vid beräkningen så 
räkanr man ut hur mycket det egentligen påverkar luftflödena i nedersta och 
översta våningen då det är -26 grader utomhus.  
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6.1 Skorstenseffektens inverkan på luftflödena 
Man räknade teoretiskt ut hur mycket luftflödena ändras i stigarkanalerna som-
mar- och vintertid. Tilluft 1 och frånluft 1 är kanalerna som betjänar våningarna 
2-6 medan tilluft 2 och frånluft 2 är kanalerna som betjänar våningarna 7-12 (en 
skiss över schaktet finns i figur 16). Som utetemperatur har använts -26 grader 
och som innetemperatur +21 grader.  
Eftersom kanalsystemet är uppbyggt så att kanalerna är långa och har låga ka-
naltryck så varierar också luftflödena mycket när det är kallt ute p.g.a. skor-
stenseffekten.  
Aggregatet ser däremot alltid till att kanalens totaltryck hålls konstant m.h.a. 
trycksensorer på till- och frånluftssidan, så skorstenseffekten inte har lika stor 
betydelse som man teoretiskt har räknat ut.  
Figur 16 är en skiss över hur trycken i kanalerna ändras sommar- och vintertid. 
Skissen är tagen från schakt 1.1 där det finns två stycken tilluftskanaler och två 
stycken frånluftskanaler. På sommaren är kanaltryckena lika i varje våning ef-
tersom systemet då är inställt så att alla våningar skall få lika mycket luft, men 
på vintern så börjar skorstenseffekten verka och skapar ett mindre tryck i ne-
dersta våningen och ett högre tryck i översta våningen. Eftersom sjätte vå-
ningen ungefär är i mitten så blir den våningen på den neutrala trycknivån och 














Vid kanalen ”tilluft 2” så är skorstenseffekten 38 Pa vilket betyder att det i       
7:e våningen (kanalens lägsta våning) blir hälften av skorstenseffektens tryck, 
d.v.s. 19 Pa mindre tryck på vintern jämfört med sommaren. I 12:e våningen blir 
det däremot 19 Pa högre i kanalen på vinter. Det betyder att den neutrala tryck-
nivån befinner sig någonstans mellan 9:e och 10:e våningen där trycket är det-
samma som på sommaren, alltså 96 Pa.  
Med dessa tryckskillnader kan man teoretiskt räkna ut hur mycket luftflödena 
skiljer sig på sommaren och vintern med formel [17], vilket innebär att luftflö-
dena skall vara inställda på sommaren när skorstenseffekten inte påverkar sy-
stemet. 
I tabell 2 kan man se resultaten av hur mycket luftflödena varierar på sommaren 
och på vintern (när det är -26 grader ute) i de olika våningarna i kanalsystemet. 
I tilluftskanal 2 kan man se att luftflödet på vintern ökar till 109 % 12:e våningen 
och sänks till 90 % i 7:e våningen. I frånluftskanal 2 kan man se att luftflödena 
ändras i motsatt riktning som tilluftskanalen. I 12:e våningen minskar  luftflödet 
till 85 % och i 7:e våningen ökar det till 113 %. 
I tilluft- och frånluftkanal 1 så blir luftflödena desamma som på sommaren i vå-
ning 6 eftersom trycket hålls lika. I våning 2 så minskar luftflödet till 81 % i 











Tabell 2. Kanaltryckena i de olika våningarna och luftflödesändringen vintertid. 
  Tilluft 2 Frånluft 2 
Luftflödet sommar vån. 12 [l/s] 38 26 
Kanaltryck sommar vån. 12 [Pa] 96 68 
Luftflödet sommar vån. 7 [l/s] 38 26 
Kanaltryck sommar vån. 7 [Pa] 96 68 
Kanallängd [m] 17 17 
Skorstenseffekt [Pa] 38 38 
Luftflödet vinter vån. 12 [l/s] 41,59 22,07 
Kanaltryck vinter vån. 12 [Pa] 115 49 
Luftflödet vinter vån. 7 [l/s] 34,03 29,41 
Kanaltryck vinter vån. 7 [Pa] 77 87 
Luftflödets ändring vån. 12 [%] 1,09 0,85 
Luftflödets ändring vån. 7 [%] 0,90 1,13 
   
  Tilluft 1 Frånluft 1 
Luftflödet sommar vån. 6 [l/s] 38 26 
Kanaltryck sommar vån. 6 [Pa] 107 77 
Luftflödet sommar vån. 2 [l/s] 38 26 
Kanaltryck sommar vån. 2 [Pa] 107 77 
Kanallängd [m] 32 32 
Skorstenseffekt [Pa] 72 72 
Luftflödet vinter vån. 6 [l/s] 38,00 26,00 
Kanaltryck vinter vån. 6 [Pa] 107 77 
Luftflödet vinter vån. 2 [l/s] 30,95 31,50 
Kanaltryck vinter vån. 2 [Pa] 71 113 
Luftflödets ändring vån. 6 [%] 1,00 1,00 
Luftflödets ändring vån. 2 [%] 0,81 1,21 
 
Enligt D2 så säjs det att luftflödesavvikelsen bara får var ±10 % i ett system. 
Om man tittar på resultaten så överskrider alla redan dessa värden. Dessa re-
sultat är räknade med formel [15] som anger den teoretiskt maximala skorstens-
effekten som kan uppstå. Så dessa resultat är högre än vad det i verkligheten 
kommer att vara. Aggregatet ser ändå till att det alltid är samma tryck i kanalen 




6.2 Skorstenseffektens inverkan på SFP-talet 
Man balanserade tilluftskanalen med MagiCAD och fick följande resultat som vi-
sas i figur 17. 
 
 
Figur 17. Tilluftskanalens totaltryck. 
Tilluftskanalens totaltryck blev jämnt 200 Pa sommartid då skorstenseffekten 
inte påverkar systemet.  
I figur 18 visas tilluftsfläktens resultat enligt aggregatets körning. 
 
Figur 18. Tilluftsfläktens information. 
 
I figur 18 ser man att när kanalens totaltryck (kanavistopaine) är 350 Pa så har 
fläkten en effekt på 2,07 kW. Enligt balanseringen så fick man att det verkliga 
totaltrycket blev 200 Pa. Då måste man räkna ut den verkliga effekten hos fläk-






















där man får att 𝑛0 ungefär blir 989 varv/min. 


















där man får att 𝑃0 ungefär blir 1,39 kW.  
Med denna effekt och detta luftflöde så kan man räkna ut tilluftsfläktens verkliga 







 = 0,56 
och då får man att 𝑆𝐹𝑃𝐹𝐴𝑁 blir 0,56 (kW/m
3/s). 
För att räkna ut det nya totaltrycket på vintern när det är -26 grader ute så kan 
man addera skorstenseffekten till kanalens totaltryck sommartid. Detta kan man 
göra eftersom alla stigarkanaler ser likadana ut och är lika långa.  




) 𝝆𝒔𝒈𝒉 =  (
𝟐𝟗𝟒 − 𝟐𝟒𝟕
𝟐𝟒𝟕
) 𝟏, 𝟐 ∗ 𝟗, 𝟖𝟐 ∗ 𝟑𝟐 = 𝟕𝟏, 𝟕𝑷𝒂 
så kanalens nya totaltryck blir då 200 Pa + 72 Pa som blir 272 Pa. 

















där 𝑛0 blir 1059 varv/min. 
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= 𝟎, 𝟔𝟖  
så får man att 𝑆𝐹𝑃𝐹𝐴𝑁 blir 0,68 (kW/m
3/s).  
Så om man dividerar det nya SFP-talet med det gamla så får man resultatet 
1,21, vilket betyder att SFP- talet för tilluftsfläkten höjs med 21 % på vintern när 

















Man balanserade frånluftskanalen med MagiCAD och fick följande resultat som 
ses i figur 19. 
 
 
Figur 19. Frånluftskanalens värden. 
Frånluftskanalens totaltryck blev jämt -176,5 Pa sommartid då skorstenseffek-
ten inte påverkar systemet.  
I figur 20 visas resultat förfrånluftsfläkten har fått följande resultat enligt aggre-
gatets körning: 
 
Figur 20. Frånluftsfläktens information. 
I figur 20 ser man att när kanalens totaltryck (kanavistopaine) är 350 Pa så har 
fläkten en effekt på 2,10 kW. Enligt balanseringen så fick man att det verkliga 
totaltrycket blev -176,5 Pa. Då måste man räkna ut den verkliga effekten (då ka-























Där man får att 𝑛0 ungefär blir 970 varv/min. 

















där man får att 𝑃0 ungefär blir 1,30 kW.  
Med denna effekt och detta luftflöde så kan man räkna ut tilluftsfläktens verkliga 







 = 0,52 
så får man att 𝑆𝐹𝑃𝐹𝐴𝑁 blir 0,52 (kW/m
3/s).  
Skorstenseffekten blir densamma som på tilluftssidan eftersom stigarkanalerna 
har precis samma höjd, alltså 72 Pa. 
På frånluftssidan så verkar skorstenseffekten åt samma håll som flödesrikt-
ningen så kanalens totaltryck kommer alltså att bli mindre på vintern än på som-
maren.  
Kanalens nya totaltryck på vintern blir då 176,5 Pa + 72 Pa som blir 104,5 Pa. 







































där 𝑃0 blir 1,03 kW. 







= 𝟎, 𝟒𝟏𝟐  
så får man att 𝑆𝐹𝑃𝐹𝐴𝑁 blir 0,41 (kW/m
3/s). 
Så om man dividerar det nya SFP-talet med det gamla så får man resultatet 
0,79, vilket betyder att SFP- talet för frånluftsfläkten sänks med 21 % på vintern 
när det är -26 grader ute. 
På vintern så måste tilluftsfläkten arbeta 21 % hårdare för att hålla kvar samma 
totaltryck i kanalen medan frånluftsfläkten arbetar 21 % mindre för att hålla 
samma totaltryck. 
Som resultat så ser man att skorstenseffekten inte har någon teoretisk inverkan 
på aggregatets SFP-tal eftersom effektskillnaden är lika stor i tillufts- och från-











7 SLUTSATSER  
Eftersom höga hus ännu är så ovanliga i Finland så finns det inte heller några 
bra regler eller anvisningar för hur man skall ta i beaktande skorstenseffekten i 
ventilationssystemen.  
I detta examensarbete har man undersökt hur skorstenseffekten påverkar ett 
ventilationssystem i ett högt hus. Man har teoretiskt gått igenom hur man räknar 
ut det totala trycket i kanalsystemen och hur mycket skorstenseffekten påverkar 
det totala trycket då det är som kallast ute. Eftersom trycket i stigarkanalen änd-
ras så ändras även luftflödena i de olika våningarna.  
 
När ventilationssystemet är balanserat på sommaren så kommer det lika 
mycket luftflöde till varje våning eftersom skorstenseffekten inte påverkar syste-
met. På vintern när skorstenseffekten börjar verka så blir det obalans i kana-
lerna och ändrar luftflödena vid varje våning. Som resultat kom man fram till att 
tilluften minskar i den understa våningen och ökar i den översta våningen. Från-
luften beter sig precis tvärtom, alltså så att frånluften ökar i den understa vå-
ningen och minskar i den översta våningen.  
 
Man har också undersökt hur fläktarnas eleffekt påverkas av skorstenseffekten. 
Skorstenseffekten påverkar på såvis att det blir en tryckskillnad så att luften bör-
jar röra sig uppåt. Det betyder att tilluftsfläkten måste arbeta hårdare för att be-
hålla samma totaltryck i kanalen eftersom luftpelarna rör sig mot varandra. På 
frånluftssidan så verkar skorsteneffekten åt samma håll som frånluftsflödet och 
därför behöver frånluftsfläkten arbeta mindre. Eftersom tilluftsfläkten arbetar lika 
mycket mera som frånluftsfläkten mindre så håller aggregatet ett likadant SFP-
tal året runt.  
 
Det är nästan omöjligt att räkna ut den verkliga skorstenseffekten och hur 
mycket luftflödena egentligen ändras under året eftersom det är så många fak-
torer som inverkar på det. Dessa resultat som finns i detta examensarbete är 
den maximala möjliga skorstenseffekt och i verkligheten så kommer resultaten 




Höga byggnader är ännu ovanliga i Finland men allt fler har börjat byggas spe-
ciellt i huvudstadsregionen. Eftersom de ännu är så ovanliga i Finland så finns 
det ännu inte så bra kunskap om vilka problem som kan vara förknippade med 
dem och hur man skall planera dem på rätt sätt. Detta examensarbete tar upp 
vilka problem som uppstår och kan användas som en modell då man planerar 
liknande byggnader. I höga byggnader uppstår vissa problem med ventilationen 
på grund av skorstenseffekten. Skorstenseffekten är ett fenomen som uppstår i 
höga byggnader då utomhustemperaturen är kallare än inomhustemperaturen. 
Skorstenseffekten ger upphov till att luften börjar röra sig uppåt i byggnaden 
p.g.a. tryckskillnader. I höga byggnader där man har både till- och frånluft anses 
skorstenseffekten vara negativ eftersom den ändrar på våningarnas luftflöden 
och fläktarnas energiförbrukning. I detta examensarbete har man tagit upp tre 
olika ventilationssystem som kan användas i höga byggnader och jämfört dem 
med varandra. Man har också gått igenom grunderna i ventilationskanalernas 
flödesteknik för att få en bättre bild av vad som händer i kanalerna när skor-
stenseffekten börjar påverka systemet. I detta examensarbete har man under-
sökt hur skorstenseffekten påverkar ett ventilationssystem i ett 13 våningar högt 
bostadshus. Ventilationssystemets till- och frånluftskanalers totaltryck är balan-
serade med programmet MagiCAD. För att räkna ut hur mycket luftflödena för-
ändras på de olika våningarna har man använt mig av en formel där man tar i 
beaktande skorstenseffektens tryckskillnad och ventilationskanalens totaltryck. 
Som resultat fick man att tilluftsflödet ökar i den översta våningen och sjunker i 
den nedersta våningen. I frånluftskanalen blir det tvärtom så att frånluftsflödet 
minskar i den översta våningen och ökar i den nedersta våningen. Man under-
sökte också hur mycket fläktarnas energiförbrukning förändras då skorstensef-
fekten påverkar systemet. Resultatet blev att tilluftsfläkten måste arbeta mera 
och frånluftsfläkten mindre men eftersom tilluftsfläkten arbetar lika mycket mera 
som frånluftsfläkten mindre så blir aggregatets energiförbrukning ändå den 
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Koneen leveys: 2170 mm
Ilma/Puhallin data Tuloilma Poistoilma, imuaukko Kone
Ilmavirta (1,205 kg/m³) 2.50 2.50 m³/s
Otsapintanopeus (kone) 1.19 1.19 m/s
Kanavistopaine 350 350 Pa
Puhaltimen pyörimisnopeus 1130 1137 r/min
Moottori; Jännite; Nimellisvirta, [A] 5.20; 3x400; 10.9 5.20; 3x400; 10.9 kW/V/A
Ympäristö 55 db(A)
Suodatin Tuloilma / Poistoilma F7 / F5






76.0 % / 69.6 % 68.8 % / 62.8 %  
 
Tuloilma : 2" / 2" -
Poistoilma : 2" / 2"
  
SFPv, puhtaat suodattimet ml.
taajuusmuuttajat
1.74 kW/(m³/s) 1.34 kW/(m³/s) 29365 kW
SFPe, mitoitussuodattimet sis.
taajuusmuuttaja
1.89 kW/(m³/s) 1.48 kW/(m³/s) 32442 kW
 2016 2018  
Hyväksytty Kyllä Kyllä  
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 109/125
Commissioning Data
 Tuloilma Poistoilma Yksikkö
Painehäviö, puhtaat suodattimet 32 28 Pa
Fans absorbed power clean filters 1.88 1.95 kW
Vaihtoehtoiset toimintapisteet
Dim./Max 2 Keskiarvo
Ilmavirta, Tuloilma, m³/s 2.50 2.50 2.50
Ilmavirta, Poistoilma, m³/s 2.50 1.77 1.99
SFPv, kW/(m³/s) 1.74 1.17 1.34
SFPe, kW/(m³/s) 1.89 1.31 1.48
Hyötysuhde, Lämmöntalteenotto (Kondensoiva), %76.0 65.7 68.8
Hyötysuhde, Lämmöntalteenotto (Kuiva), % 69.6 59.9 62.8
Puhallin, akseliteho, Tuloilma, kW 4.14 4.06 4.08
Puhallin, akseliteho, Poistoilma, kW 2.10 0.84 1.22
Lämmityspatteri, Teho, kW 90.3 90.3 90.3
        Nestemäärä, l/s 1.10 1.10 1.10
        Painehäviö, neste, kPa 13.3 13.3 13.3
Operation hours 2628 6132
Operational hours yearly 8760
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 110/125
Ecodesign
2016 Arvo Raja-arvo 2018 Arvo Raja-arvo
Yksikkötyyppi (Ei pientalo - Tulo/Poisto) Hyväksytty Hyväksytty
Säädettävä puhallin tai taajuusmuuttaja Hyväksytty Hyväksytty
Lämmöntalteenotto Hyväksytty Hyväksytty
Lämmöntalteenoton hyötysuhde Hyväksytty 69.6 63.0 Hyväksytty 69.6 68.0
Painemittari (vain 2018) Hyväksytty Hyväksytty






Moottorin tyyppi Moninopeus Moninopeus Asennettu
Lämmöntalteenottotyyppi (LTO) Lämmöntalteenottopatteri
LTO:n terminen hyötysuhde (kuivana) 69.6 %
Ei pientalolaite - virtausnopeus 2.50 2.50 m³/s
Toiminnallinen sähköteho puhtailla suodattimilla ja useita käyttötiloja 2.13 2.21 kW
Sisäinen SFP W/(m³/s) 2016 572 254 318 W/(m³/s)
Sisäinen SFP W/(m³/s) 2018 572 254 318 W/(m³/s)
Otsapintanopeus 1.19 1.19 m/s
Nimellinen ulkoinen paine 350.00 350.00 Pa
Ilmastointikomponenttien sisäinen painehäviö 161.19 202.02 Pa
Staattinen painehäviö puhtailla suodattimilla 540.19 562.80 Pa
Puhaltimien staattinen tehokkuus puhtailla suodattimilla 63.50 63.57 %
Ulkoiset vuodot, maksimi Tiiviysluokka L3 EN1886 mukaisesti. Vuoto on alle 1 %.
Sisäiset vuodot, maksimi Vuotoluokka on vähemmän kuin 3%.
Suodattimien energialuokka B D













Ecodesign on laskettu tuloilman F7 suodattimella ja poistoilman M5 suodattimella.
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 111/125
Kone päältä Huoltopuolelta
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 112/125
Oikealta puolelta Vasemmalta puolelta
Kone päältä
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 113/125
Ovien ja paneelien mitat
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 114/125
Tekninen erittely
Konekuvaus
Taajuusalue [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Yhteensä
Äänitehotaso [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [db(A)]
Tuloilma, paineaukko 63 65 51 48 38 41 45 46 53
Raitisilma imuaukko 65 70 53 48 37 32 22 22 55
Jäteilma, paineaukko 72 78 74 82 78 77 73 71 84
Poistoilma, imuaukko 63 67 48 40 26 25 13 15 52
Ympäristö 65 69 54 47 47 40 37 24 55
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 115/125
Automatiikka
Kieli säätimen valikossa Suomi
Ulkopuoliset yhteydet Modbus RTU / EXOline
Puhaltimen ohjaus VAV
Peltimoottori - ulkoilma Moottori, jousipalautteinen
Sulkupelti moottori, jäteilma Moottori, jousipalautteinen
Jäätymissuoja lämmitys Pinta-anturi
Patterikokoonpano Lämmitys
Venttiili lämmitykselle 2-tieventtiili, Kvs 10.00, DN25 Sisäkierre
Painehäviö 16 kPa
Tehonsyöttö automatiikalle
Sähkökojetaulun tiedot Jännite 3x400V + N + PE 50 Hz
Maks. käynnistysvirta 16 kA
Min. käynnistysvirta 650 A
Maks. Sulake 40 A






Taajuusalue [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Varasuodatin F7 1 kpl




Ilman lämpötila sisään/ulos -26.0/9.7 °C
Teho 109.39 kW
Tuloilman lämpötilahyötysuhde 76.0 %
Kuivateho EN 308 mukaisesti 2.50 m³/s 69.6 %
Otsapintanopeus 1.37 m/s
Neste Etyleeniglykoli (30%)
Nestelämpötila, meno/paluu 12/-10 °C
Nestemäärä 1.30 l/s
Painehäviö, neste 127.2 kPa
Nesteen nopeus 0.78 m/s
Patterin tilavuus 115.2 l
Kytkentäpuoli Huoltopuoli
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Staattinen paine 614 Pa
Kokonaispaine 640 Pa
Akseliteho 2.07 kW
Puhaltimen pyörimisnopeus 1130 r/min
Maksimi pyörimisnopeus 1595 r/min
Teho staattisen paineen avulla 74.2 %











Nimellisvirta, [A] 10.9 A
Hyötysuhde 92.5 %
Hyötysuhde, todellinen toimintapiste 91.4 %
Taajuudenmuuttaja
Jännite 3x400 V
Taajuus toimintapisteessä 56 Hz
Maksimitaajuus 79 Hz
Taajuusmuuttaja johdotettu tehtaalla. (15.5 A) 1 kpl
Kok.tehontarve, ilman taajuusmuuntajaa 2.26 kW
Kok. tehontarve, taajuusmuuntajan kanssa 2.34 kW
Taajuusmuuttaja IP 20 on asennettu puhaltimen viereen. Taajuusmuuttajan ja moottorin välillä on suojattu kaapeli.  Kaikki 
tarvittavat parametrit on aseteltu puhaltimelle sopivaksi konenmitoituksen mukaan. Sähkönsyöttö taajuusmuuttajalle tulee 







Ilman lämpötila sisään/ulos -10.0/20.0 °C




Nestelämpötila, meno/paluu 50.0/30.0 °C
Nestemäärä 1.10 l/s
Painehäviö, neste 13.3 kPa
Nesteen nopeus 0.82 m/s
Patterin tilavuus 13.0 l
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Kone nro. G-G309TK01 / Asunnot/G-G309PK01 / Asunnot 118/125
Kytkentäpuoli Huoltopuoli










Taajuusalue [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]






Taajuusalue [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Varasuodatin M5 1 kpl





Ilman lämpötila sisään/ulos 21.0/-7.9 °C





Nestelämpötila, meno/paluu -10/12 °C
Nestemäärä 1.30 l/s
Painehäviö, neste 135.2 kPa
Nesteen nopeus 0.75 m/s













Staattinen paine 623 Pa
Kokonaispaine 650 Pa
Akseliteho 2.10 kW
Puhaltimen pyörimisnopeus 1137 r/min
Maksimi pyörimisnopeus 1595 r/min
Teho staattisen paineen avulla 74.1 %
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Nimellisvirta, [A] 10.9 A
Hyötysuhde 92.5 %
Hyötysuhde, todellinen toimintapiste 91.5 %
Taajuudenmuuttaja
Jännite 3x400 V
Taajuus toimintapisteessä 56 Hz
Maksimitaajuus 79 Hz
Taajuusmuuttaja johdotettu tehtaalla. (15.5 A) 1 kpl
Kok.tehontarve, ilman taajuusmuuntajaa 2.30 kW
Kok. tehontarve, taajuusmuuntajan kanssa 2.38 kW
Taajuusmuuttaja IP 20 on asennettu puhaltimen viereen. Taajuusmuuttajan ja moottorin välillä on suojattu kaapeli.  Kaikki 
tarvittavat parametrit on aseteltu puhaltimelle sopivaksi konenmitoituksen mukaan. Sähkönsyöttö taajuusmuuttajalle tulee 









Tuote Mitat (Leveys x korkeus x pituus) Kokonaispaino
CS-60-1-1120-1-2 2170 x 2170 x 1120 mm
CS-60-0-970-1-2 2170 x 2170 x 970 mm
CS-60-0-1120-1-2 2170 x 2170 x 1120 mm
Konealusta
Tuote Mitat (Leveys x korkeus x pituus) Kokonaispaino
DVZ-60-6-150-3240 2170 x 150 x 3210 mm
Alustapalkit toimitetaan erikseen koteloihin ja ne pitää asentaa ennen kuin lohkot asennetaan niihin.
Kiinteä kanavistoliitin,20 mm LS-profiili
Tuote Mitat (leveys x korkeus)
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26109 Pelti DVC-60 cl.3 insulated 2
B90502 Lämmöntalteenottopatteri DVRH-60-20R-23NC 1
B90502 Lämmöntalteenottopatteri DVRK-60-24R-24NC 1
17741 Äänenvaimennin DVD-60-1200 2
16601 Lämmityspatteri DVH-60-2R-19NC 1
17733 Äänenvaimennin DVD-60-900 1
16551 R2025-10-S2+LR24A-SR 1
15854 Konealusta DV-60-X 1
16396 VAV 1
33691 Peltimoottori - ulkoilma, Moottori, jousipalautteinen SF24A 1
33691 Peltimoottori, poistoilma, Moottori, jousipalautteinen SF24A 1
7899 TG-AH1/PT1000 Pinta-anturi 1
19674 Varasuodatin M5 1
17793 Varasuodatin F7 1
16543 Ilmamäärämittari 2
121706 Paineen mittanipat 2
73070 Led-valo 1
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